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Brandteknisk inspektion

CERTIFIKAT

Fire technical inspection certificate
IL03755

Aeropak A/S
Aldumvej 1/Phgnixvej
8722 Hedensted

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har ved akkrediteret inspektion d. 2011-06-20 gennem-
gdet de brandtekniske forhold med fglgende resultat:

The Danish Institute of Fire and security Technology has carried out an accrediited fire safety in-
spection on the above date with the following results:

Rapportnummer/ Report.: 04-2

1 2 3 5 7
BRANDTEKNISK VURDERING God - Middel - Darlig
Fire protection assessment o Average Foor
Virksomheden er vurderet 2 10 Bygningsmeessigeforhod ¢ X
The concern has been assessed . Structural fire protection .
som helhed. Der henvises 1 2.0 Produktions- og lagerforhold X . .
as a whole. Please refer : Process and storage hazards | = = &
i pvrigt til bemaerkninger -2 3.0 Aarmering og slukning .
to remarks . Fire alarm and firefighting .
og beskrivelse 1 40 Ordensmaessige forhold L X
and describtion . Housekeeping .
Risikoniveau/ Risk level: 1,5 Gennemsnit for branchen: 1,9

Average for the trade:

Inspektionen er baseret pa forskrift "Udfgrelse af regelmaessig brandvaernsinspektion”, udgivet af
Forsikring & Pension, november 2003.

The inspection is based on guideline "Udfarelse af regelmaessig branavaemsinspektion” issued by
Forsikring & Pension (the danish insurance association), november 2003.
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